STATNI ZDRAVOTNI USTAV
70 u’é’a“‘v”’”‘ Srobdrova 48

SZU Praha 10

100 42

vaiporiszn: 162000029

ZE DNE: 1.11.2016
NASE ZN ¢..: 3630/2016
LIMESA meters s.r.o. E%( 161531
Plk. Truhlate 1330 VYRIZUJE: RNDr. L.Nespirkova, CSc.
51251 LOMNICE nad Popelkou TS SHUUS AR R 1
E-MAIL; ludmila.nespurkova@szu.cz
DATUM: 7.12.2016

Véc: Odborné posouzeni zdravotni nezévadnosti teflonu pro styk s pitnou a teplou vodou dle
pozadavki zakona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb.

Dne 1.11.2016 byla podéna Zadost o posouzeni zdravotni nezévadnosti teflonu pro styk s
pitnou a teplou vodou dle pozadavki zdkona ¢. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ €. 409/2005 Sb.
Vyrobcem teflonu je firma i
S Distributorem je firma LIMESA meters s.r.o., Plk. Truhlate 1330, 512 51 Lomnice nad
Popelkou. Jako podklad pro posouzeni bylo dodéno:

e Specifikace materidlu a jeho pouZiti v praxi.
e ProhldSeni o shodé vyrobce materialu.
e Vzorek teflonovych trubic k provedeni chemickych analyz.

Dle distributora je teflon (PTFE) — polytetrafluorethylen voskovéd pevnd latka. Méa velmi
vysokou chemickou odolnost. Je extrémné odolny na povétrnosti, mé i vysokou odolnost vii¢i vodg.
Teflonovou vystelku lze pouzit do riznych typd magnetickych indukénich pritokomért pro riizné
typy zafizeni.

Vyluhové zkousky a hodnoceni teflonu pfichazejictho do styku s pitnou vodou byly
provedeny podle Vyhlasky MZ & 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky
pichéazejici do pfimého styku s vodou a na tpravu vody a Vyhlasky MZ €. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody.
Vysledky provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v piiloZzenych Protokolech o vysledcich
laboratornich zkousek ¢. 1.1/16/302, ktery je nedilnou soucasti tohoto posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vyluhovych testii vychazi z § 3 vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb., ktery stanovi, Ze
vyrobky pro styk s vodou musi splfiovat limity vyluhovych zkousek provadénych za podminek a
podle postupti uvedenych v pfiloze &. 1 vySe uvedené vyhladky. Vyluhovym testem zjiSt€ny podil
na zne&iéténi vody zpisobeny vyrobkem pfichézejicim do pfimého styku s vodou, ktery je uréen
k trvalému styku s vodou, nesmi ptesdhnout 10 % (TOC 20 %, CHSKy, 30 %) hygienického limitu
sledovaného ukazatele pitné vody stanoveného vyhlaskou MZ ¢&. 252/2004 Sb. Vyluhovym testem
zjistény podil na znedi§téni vody zplisobeny vyrobkem, uréenym ke kratkodobému styku s pitnou
vodou (nepiesahujici 24 hodin), nesmi pfesahnout hygienicky limit sledovaného ukazatele pitné
vody stanoveného vyhlaskou MZ ¢&. 252/2004 Sb.
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Upozornéni:
Upozorfiujeme, Ze se naSe vyjadfeni vztahuje pouze na vySe uvedeny teflon a zavéry vyvozené

z tohoto Setfeni je moZné uplatnit u ostatnich vyrobkl téhoZ druhu pouze tehdy, pokud svym
sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji ndmi hodnocenému teflonu.
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